PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Swietokrzyskim
ul. Smolna 3
27400 Ostrowiec Sw.
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/ Www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

tel,; 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

Ostrowiec Swietokrzyski, dn. 24.03.2022
NHS.9020.4.1.37.2022

Jarostaw Gorczynski

Prezydent Miasta Ostrowca .S"wigztokrzyskiego
ul. Glogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA

na terenie gminy Ostrowiec Swigtokrzyski za 2021 r.

W oparciu o art, 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art. 12 ust 1. Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(t. j. Dz. U. z 2020 . poz. 2028) i § 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294)

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swigtokrzyskim
dokonat obszarowej oceny jakosci wody do spozycia
na terenie gminy Ostrowiec Swietokrzyski
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Obszarowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zostala
sporzgdzona w oparciu o wydane przez PPIS w Ostrowcu Swietokrzyskim biczace oraz
okresowe (za I i II pétrocze) oceny jakogci wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z § 22
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakogci wody
przeznaczonej do spozZycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

1. Wvykaz producentéw wody

Gmina Ostrowiec Swigtokrzyski w ramach zbiorowego zaopatrzenia zaopatrywana jest
W wodg przeznaczong do spozycia z wodociagu Ostrowiec, zarzadzanego przez Miejskie
Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0.0, w Ostrowcy Swiqtokrzyskim, ul, Sienkiewicza 91,

Na terenie miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego PPIS nadzoruje réwniez 2 inne podmioty
dostarczajgce lub wykorzystujgce wodg pochodzgcg z indywidualnego ujgcia w budynkach
uzytecznosci publicznej i w podmiocie dziatajacym na rynku spozywczym:



- Celsa .Huta Ostrowiec™ Sp. z o. o, ul. J. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski dostarczajaca wodg do budynkoéw uzyteczno$ei publiczne]j (zaktadéw pracy)
znajdujacych sig na terenie Celsa ,,Huta Ostrowiec”,

- Spéldzielnia Mleczarska MLEKOVITA Zaklad w Ostrowcu Swigtokrzyskim,
ul. Zagloby 32, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, wykorzystuje wodg pochodzacg
z indywidualnego ujecia w ramach podmiotu dziatajgcego na rynku spozywczym.

2. Produkcia wody, liczba ludnosci zaopatrywanej w wode do spozycia, sposob
uzdatniania i dezvafekcji

Wielkoéé produkcji  dostarczanej wody z wodeciagu Ostrowiec wynosifa
9058 m*/dobg, liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg to 63 807 osob.

Wodociag dostarczal wode dla mieszkancoéw miasta Ostrowca Swigtokizyskiego oraz
czeciowo do miegjscowosci w gm. Bodzechow, tj.: Sudéf, Swirna, Szewna, Wolka
Bodzechowska, Denkdwek, Gozdzielin, Stara Debowa Wola, Sarndéwek oraz w gm. Kunow do
miejscowosci Mitkowska Karczma.

Woda ujmowana jest z uje¢ podziemnych, zasilanych przez 7 studni, pracujacych
naprzemiennie. Woda byta podawana do sieci w 2021 r. bez uzdatniania. Dezynfekcja wody
przeprowadzana byla tylko w razie wystapienia awarii. podchlorynem sodu, dozowanym
automatycznie.

Produkcja wody dostarczanej z wodociagu Celsa .Huta Ostrowiec” w 2021 r.
wynosita 1466,30 m*/dobg w tym: studnia nr 1 (potrzeby sanitarne zaktadu) produkcja wynosita
894,66 m*/dobg oraz studnia nr 4 (ptukanie ztoza wody) produkcja wynosita 571,64 m*/dobg.
Woda byla podawana do sieci wodociggowej ze studni glebinowej nr 1 po uzdatnieniu:
desorpcja w procesie wymiany gazowej na 3 kolumnach desorpcyjnych, gdzie Srodkiem
uzdatniajgcym bylo powietrze, majgca na celu eliminowanie z wody zwigzkow
tri- 1 tetrachloroetenu. Ze studni nr 4 woda byla pompowana w celu plukania zloza 1 zrzucana
do kanalizacji deszczowe| - bez uzdatniania,

Celsa ,Huta Ostrowiec” Sp. z o0.0. wykorzystuje wod¢ z indywidualnego ujgcia
i zaopatruje w wod¢ budynki uzytecznoscei publiczne) i1 zaktady pracy znajdujgce sig na terenie
Celsa ,Huta Ostrowiec”. W 2021 r. woda po uzdatnieniu odpowiadala wymogom
obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Spéldzielnia_ Mleczarska MLEKOVITA Zaklad w_Ostroweu Swietokrzyskim
wykorzystuje wodg pochodzacg z indywidualnego ujgcia w ramach podmiotu dziatajacego na
rynku spozywezym. Woda z indywidualnego ujgcia wykorzystywana byta w 2021 r. do mycia
powicrzchni magazynowych 1 hal produkcyjnych, sporzadzania roztwordw myjaco-
dezynfekcyjnych, wytwarzania wody lodowej, celow socjalno-bytowych oraz mycia
i dezynfekeji $rodkéw transportu. Woda z ujg¢ (studnia nr 1 i 1A) poddawana byta uzdatnianiu
poprzez odzelazianic i odmanganianic oraz okresowo chlorowaniu. Produkcja wody w 2021 r.
wynosita 30 m*/dobg.




3. Jakosé wody

W 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostroweu Swigtokrzyskim
w ramach nadzoru:

- z wodociggu Ostrowiec pobrat do badan 12 prob wody, w tym 10 préb w zakresie
parametréw grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki oraz 2 proby w zakresie parametrow
grupy A i B,

- z wodociggu Celsa ,,Huta Ostrowiec” pobrat do badan 3 préby wody, w tym 2 proby
w zakresie parametrow grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki oraz 1 prébe w zakresie
parametréw grupy A i B,

- Z wodociggu MLEKOVITA pobrat do badai 3 proby wody, w tym 2 préby
w zakresie parametr6w grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki oraz 1 prébe w zakresie
parametréw grupy A i B.

Proby wody pobrane zostaly zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru
W wyznaczonych punktach zgodnosei.

Badania préb wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Swietokrzyskim wykonane
zostaty w akredytowanych laboratoriach Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Kielcach oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach.

Laboratoria zapewnialy szeroki zakres oznaczen organoleptycznych, fizycznych, chemicznych
i mikrobiologicznych,

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. _z 0. 0. jako zarzgdca wodociggu, w ramach
kontroli wewnetrznej, w 2021 r. wykonaly badania préb wody w zakresie parametréw grupy A
oraz parametru Enterokoki we wlasnym Laboratorium zatwierdzonym przez PIS oraz
w zakresie parametrow grupy A i B w JARS S. A. Lajski, 05-119 Legionowo, ul. Ko$cielna 2a.

Wyniki badaf zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane
byly do PPIS w Ostrowcu Swigtokrzyskim terminowo, a na ich podstawie sporzadzane byly
biezgce oceny jakosci wody. Przedstawiono 40 sprawozdafh z badah wody, w tym 32
sprawozdania w zakresie parametréw grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki, 4

sprawozdania w zakresie parametréw grupy A i B oraz 4 sprawozdania w zakresie
promieniotwérczoéci.

MWiK Sp. z .0. o. prowadzit réwniez badania préb wody z wodociggu Ostrowiec po
awariach sieci wodociggowej. Sprawozdania z badan jakoéci wody po awariach przekazywane
byly do PPIS w Ostrowcu Swigtokrzyskim w miesigcach: lutym (3 sprawozdania), marcu
(2 sprawozdania), czerweu (2 sprawozdania), lipcu (2 sprawozdania), sierpniu
(2 sprawozdania), wrzesniu (2 sprawozdania), pazdzierniku (2 sprawozdania) oraz listopadzie
(2 sprawozdania). W badanym zakresie jakoé wody odpowiadata wymogom sanitarnym.

Celsa ,Huta Ostrowiec” Sp, z 0. 0. w ramach kontroli wewngtrznej w 2021 r,
wykonala badania prob wody w zakresie parametrow grupy A oraz parametréw Enterokoki
i X trichloroetenu i tetrachloroetenu w Laboratorium Badaf Srodowiskowych EKO PROJEKT
W. Z. Zywezyk Sp. j. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. Kilinskiego 49L, zatwierdzonym przez
PIS oraz w Laboratorium Badawczym JARS S. A., Lajski: 05-119 Legionowo, ul. Koscieclna




2a, Filia Potudnie: 41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7. W zakresie parametrow grupy A + B
oraz I trichloroetenu i tetrachloroctenu w Laboratorium Badan Srodowiskowych EKO
PROJEKT W. Z. Zywczyk Sp. j. w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Kilinskiego 49L,
zatwierdzonym przez PIS oraz w ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Praha 9 —
Vysocany 190 00.

Przedstawiono 12 sprawozdaf z badan wody, w tym 10 sprawozdan w zakresie
parametréw grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki, T trichloroetenu i tetrachloroetenu
oraz 2 sprawozdania w zakresie parametrow grupy A + B oraz X trichloroetenu
i tetrachloroetenu.

Wyniki badan dla wodociggu Celsa ,Huta Ostrowiec™ Sp. z o. o. zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem przekazywane byly na biezgco PPIS w Ostrowcu
Swietokrzyskim, na podstawie ktorych sporzadzane byty biezace oceny jakosci wody.

Proby wody w badanym zakresie odpowiadaly wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okre§lonym w zatgcznikach nr 1- 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r. poz. 2294).

Spéidzielnia Mleczarska MLEKOVITA Zaklad w Ostrowcu Swietokrzyskim
w ramach kontroli wewngtrznej w 2021 r. wykonala 6 badaf préb wody z indywidualnego
ujecia wody w zakresie parametréw grupy A oraz parametréw Enterokoki, zelaza, manganu,
azotandw, azotyndéw i chlorkéw w Laboratorium Badan Srodowiskowych EKO PROJEKT
W. Z. Zywcezyk Sp. j. w Ostrowceu Swietokrzyskim, ul. Kilinskiego 49L, zatwierdzonym przez
PIS. Na podstawie przedstawionych sprawozdan z badan PPIS wydat biezace oceny jakosci
wody. Préby wody w badanym zakresie odpowiadaly wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym zawartych w zatgcznikach nr 1- 4 do ww. rozporzadzenia.

4. Przekroczenia wartosci dopuszczalnveh parametréow jakosci wody, prowadsone
nostepowania administracyine oraz dzialania naprawcze

Na podstawie analizowanych sprawozdan z badan, na terenie Gminy Ostrowiec nie
stwierdzono wystepowania statych lub utrzymujacych si¢ przekroczen zadnego z badanych
parametrow.

Incydentalnie stwierdzono przekroczenie w wodzie z wodociggu MLEKOVITA
parametrow: bakterie grupy coli oraz Escherichia coli.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gstrowcu Swietokrzyskim po zapoznaniu
sie ze sprawozdaniami z badan dotyczacymi ww. przekroczen w prébach wody przeznaczone;
do spozycia wydat decyzj¢ stwierdzajaca brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu MLEKOVITA. Nakazat podjecie dziatan naprawczych przez zarzadeg wodociagu
i unieruchomienie wodociagu w zakresie korzystania z wody. Po bezzwtocznic podjgtych
dzialaniach naprawczych przez zarzadcg wodociagu i przedstawieniu sprawozdania z badan
z pozytywnymi wynikami badania prob wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium EKO PROJEKT W. Z. Zywczyk Sp. j. Laboratorium Badan Srodowiskowych,
ul. J. Kilinskiego 49L, 27-400 Ostrowicc Swigtokrzyski potwierdzonych badaniami
przeprowadzonymi w PSSE w Starachowicach Oddzial Laboratoryjny SBHS, ul, Ztota 6,



27-200 Starachowice PPIS wydat decyzj¢ stwierdzajacq przydatnosé wody do Spozycia przez
ludzi,

Proby wody w badanym zakresie odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w zatacznikach
nr 1 —4 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 1., poz. 2294).

3. Zgloszenia reakcji niepozgdanych zwigzanych ze Spozyciem wody

W ocenianym okresie z terenu gminy Ostrowiec nie wplynely Zadne zgloszenia
zwigzane z niepozgdanymi reakcjami po spozyciu wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swie;tokrzyskim, sprawujac
systematyczny nadzor nad jakoscig wody do spozycia oraz analizujgc wydane zgodnie z § 22
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) okresowe oceny jakosci
wody w 2021 r. stwierdza:

it w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. miesgkaricy gminy Ostrowiec

Swigtokr;zski spoiywali wode dobrej jakosci, oceniong jako przydatng do spozycia przez

ludgi.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swiqtokrzyskim przypomina,
iz prezydent obowigzany jest do informowania mieszkafcéw o jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Powyzsze wynika z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (t.) Dz U. 2202071,
poz. 2028).

Zgodnie z § 26 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294) konsumenci
uzyskuja informacje o jakoéci wody zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej
lub z komunikatéw umieszczanych na stronie internetowej urzedu gminy oraz na stronie
internetowej przedsigbiorstw wodociggowo- kanalizacyjnych, jezeli taka jest prowadzona.
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